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N°© 2911029/2022

Emissdo: 29/04/2022

Validade: 01/06/2022
Chave: ZzwY7

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO o
PESSOA JURIDICA C REA M G
Lei Federal N? 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronemia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsaveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lef
5.194/66, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsaveis técnicos listados ndo se
enconiram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita (s) atribuigio(goes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP
CMP.J: 28 308 420/0001-73
Registro: 59997
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 83.700,00
Data do Capital: 01/08/2017
Faixa: 2
Objetivo Social Pleno: INSTALACAO, MANUTENCAQ E REPARACAO EM REDES ELETRICAS, REDES DE TELECOMUNICACOES, HIDRAULICAS,
SANEAMENTO BASICO, CABEAMENTO, FIBRA-OPTICA, PARA RAIOS,ESTACAQ DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, ELABORACAD
DE PROJETOS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE TELECOMUNICACOES, ESTUDO, ADMINISTRACAQ, FISCALIZACAD EEXECUCAQ DE
OBRAS DE REDES AEREA E SUBTERRANEAS DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIAELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
SERVICOS DE PODA E JARDINAGEM,INSTALACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAD PUBLICAS, SPDA, AQUECIMENTO
SOLAR,ENERGIA SOLAR, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, LOCACAO DE GERADORES,LOCACAO DE CAMINHAO, LOCACAQ

DE TRANSFORMADORES, LOCACAO DE VEICULOS,INSTALACAC E MANUTENCAO DE GERADORES E USINAS A DIESEL E O
COMERCIOVAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE TELECOMUNICAGAQ, < **=

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereco Matriz: RUA CORONEL ALVES, 12, CONJUNTO 103, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE, MG, 31130260
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data inicial: 28/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 073445

Descrigio
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagées / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é compravada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
guadro técnico.

- A certidao teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 8598077619. Data de vencimento do
boleto: 01/06/2022

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos slementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infragao
11130700000081/2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/3

Responsaveis Técnicos
Profissional: RICARDO EUSTAQUIO SALLES
Registro: 1402623046
CPF: 118.592.376-49
Data Inicio: 18/06/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicdo: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAQ 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO




HOSPITAL DE OLHOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Pelo presente instrumento a empresa HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA com sede
2 Rua da Paisagem, 222 Bairro Vale do Sereno, CEP: 34000-973 — Nova Lima — MG, Tel. (31)
3289-2007 — inscrita no CNPJ sob o numero 65.279.663/0001-32, vem atestar que a empresa
ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP, situada na rua da Bahia, 570 /
1008 bairro Centro em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o numero
28.309.420/0001-73 realizou para esta empresa os servigos abaixo relacionados com as seguintes
caracteristicas:

Periodo de execucao: inicio: 02/08/2017 - Termino: 04/10/2017

Objeto do Contrato:

Montagem, contrato de manutencédo, locacao de Subestacao e Grupos Geradores Diesel de 550
KVA e 460 KVA tensao 380/220 v.

Servicos Executados de manutencao:

* Manutencdo em Subestacido em MT 13.8 KV

e (Chave seccionadora com abertura sem carga de 17,5 KV,

¢ Disjuntor de MT, PVO, 17,5 KV,

e 3 (irés) chaves seccionadoras, abertura sob carga, 17,5 KV;

e 01 transformador 750 KVA/1000kva a 6leo, 13.800 / 380-220 V, circuito de barramento de-
média tensdo com vergalhdo de cobre de 3/8;

* 4 (quatro) quadros gerais de baixa tensdo — com 2 (duas) seccionadoras de 1000 A e 8 (0ito)
seccionadoras de 400 Q.G.B. T;

* 1 (um) quadro primario de distribuicdo de energia elétrica;

» 4 (quatro) quadros secundarios de distribuicdo de energia elétrica;

Rua da Paisagem, 220 - Vila da Serra - Belo Horizonte/MG
(31) 3289.2000 / E-mail: contato@holhos.com.br




HOSPITAL DE OLHOS

e Banco de capacitores: Manutencao de banco de capacitores no total de 200 kVA;
Avaliacdo e medida com pirdmetro (com propésito de evitar contato) das capacitancias, da
poténcia reativa, da corrente, da temperatura de cada banco, das conexdes e dos cabos;
Avaliacdo do sistema de fixacdo dos bancos de capacitores; Avaliagcdo da existéncia de
vazamentos nos capacitores a 6leo; Conferéncia e reaperto das conexdes; Conferéncia da
identificacdo correta dos bancos de capacitores; Conferéncia do funcionamento dos
contatores dos bancos de capacitores e dos contatos auxiliares e das bobinas; Conferéncia
o mecanismo de entrada do banco de capacitores tanto em automatico quanto em manual,
Medicdo da tensdo dos contadores e banco; Conferéncia dos resistores de pre-insercao e
os temporizadores com verificacdo dos contadores atuando nos horarios e dias correto;
Conferéncia dos programadores eletrénicos em todas as fung¢des para seus funcionamentos
corretos; Verificacao do equilibrio da corrente entre as fases e de corregéo do fator de
poténcia;

e Malha de terra da subestacao: medicdo da resisténcia e continuidade elétrica da malha de
terra; aperto das conexdes; verificado os terminais; verificado a ligac@o entre as ligagoes e
a terra; inspecionado os terminais, as buchas e os eletrodutos. Inspegéo e limpeza das
buchas; Verificacdo da existéncia de trincas, inclusive no. visor de dleo; Identificacdo e
eliminacao de vazamentos; Conferéncia da fixagdo, as condigées dos centelhadores, dos
conectores, dos cabos e dos barramentos;

e Quadro geral de baixa tensdo (Q.G.B.T.), quadros primarios e secundarios: Inspecéo e
limpeza de todos os componentes, pecas e acessoérios dos quadros; Verificacdo de
existéncia de irregularidades, de oxidagdes e de carbonizagdes nos quadros; Verificacdo da
existéncia de mau contato nas conexdes dos equipamentos; Conferéncia dos equipamentos
de manobra; Medicao dos parametros eléiricos; Regulagem dos dispositivos de alivio de
pressao; Reaperto e lubrificagio dos bornes, do conjunto de parafusos, das conexdes, dos
terminais e dos isoladores; Verificagdo das condi¢cdes de protecdo de partes vivas da
instalag@o e valores de resisténcia elétrica do aterramento da estrutura metalica dos
quadros; Verificagdo dos circuitos de controle, de medigéo e de sinalizacdo e a existéncia
de ruidos anormais. Banco de capacitores:

e Disjuntores: Medicdo da resisténcia de isolacdo dos terminais dos disjuntores, da
resisténcia Ohmica de contato e de isolamento do disjuntor; Limpeza, lubrificacao, calibracao
e substituicéo do fluido dindmico dos relés primarios; Limpeza e lubrificacdo do mecanismo
de acionamento dos disjuntores; Ajustamento das varetas de acionamento dos disjuntores;
Conferéncia da operacdo manual e automatica com o alinhamento do fechamento dos
contatos; Verificacdo e reaperto das fixacdes e conexdes; Conferéncia do mecanismo de
operagao, os pinos, as molas, os bracos e as articulacdes; Lubrificagao das partes méveis e
deslizantes dos disjuntores; Verificado a existéncia de oxidagdo, corroséo e falhas nas partes
metalicas; Verificac@o de desgaste e pressao dos contatos; Testado os sistemas de protegéo
e de intertravamentos; Reaperto das ligacdes do cabo terra, das conexdes gerais e da
fixacao da estrutura.

Rua da Paisagem, 220 - Vila da Serra - Belo Horizonte/MG
(31) 3289.2000 / E-mail: contato@holhos.com.br




HOSPITAL DE OLHOS

Chave seccionadora, Conferéncia das articulacées, os pinos, as molas e as travas;
Alinhamento e lubrificacdo do fechamento de facas, dos contatos e das demais partes
moveis; Medicao da resisténcia 6hmica de isolamento e dos contatos de pressdo das molas;
Conferéncia da simultaneidade de fechamento e do limite de abertura das chaves; Reaperto
das ligagdes do cabo terra, das conexdes gerais e da fixacdo da estrutura.

Subestacio geral (média e baixa tensao): Reaperto e lubrificagéo dos bornes, o conjunto
de parafusos, as conexdes, os terminais, os isoladores, os barramentos de média e baixa
tensdo e as partes méveis; Regulacao, medicao e verificagdo da existéncia de mau contato
nas conexdes dos equipamentos; Regulacdo dos dispositivos de alivio de pressao, do
conservador e do sistema de ventilacado forcada.

Transformadores: Medicdo dos parémetros elétricos, da resisténcia de isolagcdo dos
terminais, da relacdo de transformacao, da resisténcia 6hmica de contato e de isolamento,
da resisténcia 6hmica dos enrolamentos; Verificacdo do nivel de éleo mineral. Isolante de
todos os transformadores e substituir quando necessario; Conferéncia dos tangues, as
tampas, os radiadores, os acessorios e suas fiagdes; Conferéncia da existéncia de oxidagéo
e de vazamentos.

SPDA: Conferéncia da continuidade entre os eletrodutos de aterramento e a ponta do
sistema de para-raios, Conferéncia da resisténcia de aterramento, Fixagdo de hastes
complementares de para-raios, Medicao da resistividade do solo e conferéncia do mesmo.

Coleta de odleo mineral isolante por transformador: Executado em laboratério
especializado a coleta do 6leo mineral isolante obedecendo as seguintes rotinas: Verificagéo
do nivel com coleta de 6leo mineral isolante para a realizacao dos procedimentos de analise
devidos; Analise fisico-quimica: Realizado a analise fisico-quimico conferido as
caracteristicas do éleo mineral isolante, principalmente quanto aos seguintes aspectos.
indice de neutralizacgo (acidez): Verificagdo da quantidade de compostos acidos presentes
no 6leo; Tensao interfacial: Teste do nivel de deterioracdo do déleo e do inicio de presenca
de borra, Rigidez dielétrica: Verificacdo da contaminagao do éleo por particulas sélidas e de
umidade;*- Teor de umidade: Verificacdo da quantidade de agua presente no oleo isolante,
considerando em partes por milhdo (PPM);*- Densidade: Verificacdo do tipo do 6leo que esta
sendo analisado.*- Andlise cromatografica: Analise cromatografica para diagnostico de
existéncia de problemas nos equipamentos.*- Analise termografica: Analise termografica
para diagnosticar a existéncia de problemas nos equipamentos energizados. Purificagcédo
com desumidificador de 6leo do transformador. Substituicdo de 600 litros de 6leo mineral
isolante. Corregédo de vazamento nas buchas de AT, BT, indicador de nivel e tampa.
Fatiamento dos contatos fixos e moveis do disjuntor com substituicdo das vedacdes.
Fornecimento e substituicdo das vedacdes do disjuntor.

Rua da Paisagem, 220 - Vila da Serra - Belo Horizonte/MG
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HOSPITAL DE OLHOS

e Aterramento das partes metalicas: e dos equipamentos da subestagéo Substituicdo dos
cabos com terminacbes comprometidas por oxidacdo ou alteragdo de temperatura do
Q.G.B.T.Informamos ainda que os referidos servicos prestados, foram realizados com
elevado indice de desempenho, dentro das normas técnicas brasileiras — ABNT E do MTB
—-NR-10.

» Grupo gerador: Locagdo, montagem, abastecimento, transporte. Langamento de cabos,
conexdes, testes, medicdes, infraestrutura para ligagédo de Grupo Gerador 1000 KVA / 380
V. Montagem de cabine de medicdo em média tensdo;

o Instalacdo de secionadoras fusivel 100 A tipo Matheus; Instalacdo de estruturas de rede
casse cable; Construcdo de rede de disiribuicdo aérea; Podacio para liberacéo de rede de

media e baixa tensdo; Construgdo de rede subterranea 8,7 a 15 KV;

e Construcao de rede de distribuicao aérea com postes secéo circular e DT; Construgdo de
rede de distribuicdo aérea em media tensdo 13.8 KV space cable;

e Construgao de rede de distribuicdo em baixa tensao;
» Construcao de rede de Instalagdo das terminacdes externas termo contratil;

¢ Instalacao de eletrodutos .nos no postes de derivacdo CEMIG; Instalagdo das terminagoes
externas e internas;

e Montagem de subestacao aérea 300 KVA; Instalacdo de rele secundario 7104; Instalacao
dos disjuntores de Media tensao;

e Montagem dos sistemas de medi¢cdo da CEMIG com TP e TC;

e Montagem das seccionadoras de entrada nas baias da medi¢édo e transformadores;
Instalagdo / conexao de aterramento da Subestacgao;

e Confecgcdo da Malha de aterramento a subestacdo; 622 m de rede aérea Trifasica
Convencional 2298 m de rede aérea protegido Trifasica, Instalacdo de 21 postes CC 11/300
Instalagao de 04 postes CC 11/600

e Instalagao de 13 postes DT 15/600instalacao de 01 poste CC 10/300.

» Instalagdo de 01 poste DT 12/300 Instalacéo de 325 luminarias ¢/ lampadas vapor metalico
400 v Instalagcéo de 1147 m de rede de baixa Trifasica isolada

Rua da Paisagem, 220 - Vila da Serra - Belo Horizonte/MG
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e |Instalacao de 11 estruturas CE2 Instalacio de 05 estruturas CE3-CE3;
e Lancamento de 2000 m cabo 240 mm,

e Montagem, instalacdo e manutencao de Grupo gerador 1MVA / 380 V com STR, quadro de
transferéncia automatica 30003, tanque de diesel 1000 |, parametrizagdo. Grupos Geradores
460,1000 KVA; Verificado o nivel de dleo do motor;

» Verificado o nivel de agua do radiador, completar até o nivel recomendado; Verificar a
tensdo da bateria; Verificar e ajustar, se necessario, corrente do flutuador da bateria;
Inspecionar visualmente todas as ligacdes e conexdes elétricas; Verificar vazamentos de
6leo e agua; Limpeza do conjunto motor gerador e quadro de comando; Completar os
reservatérios (tanques) dos Grupos Geradores com 6leo combustivel (diesel); Efetuar teste
de troca automatica, simulando falta de energia fornecida pela Concessionaria. Limpeza das
caixas de contencéo do 6leo, com o equipamento Ligado;

e Verificado a presséo do éleo do motor; Verificado a temperatura da agua; Verificado a tensao
do gerador nas 3 fases; Verificado a frequéncia do gerador; Verificado vazamentos, de éleo
e de agua; Verificar o sistema de descarga e silencioso; Verificado os sistemas manual e
automatico de partida e parada.

e Verificado a temperatura do sistema de pré-aquecimento; Verificado o estado e a tensdo das
correias; Limpeza de bornes, terminais das baterias e verificacdo da densidade; Purgar o
reservatorio de combustivel. Verificado as escovas, diodos e suas conexdes do radiador;
Verificado o estado dos rolamentos do alternador; Verificado os contatos do motor de
arranque, coletor e escovas; Verificar o regulador de voltagem; Verificado o estado da
colmeia do radiador; Verificado o estado geral da bomba d'agua e a tensao na correia;
Lubrificar os rolamentos; Verificado o sistema de alimentacdo de odleo diesel; Revisdo geral
no quadro de comando, incluindo os componentes eletronicos; Reaperto geral de todas as
conexdes. Limpeza de admissao e de descarga com o equipamento desligado, trocas de
oleo lubrificante, filtros de éleo e filtros de ar, No Quadro de Transferéncia Automatica:
Verificado o funcionamento dos relés de supervisdo e seus contatos; entre as chaves de
transferéncia e os cabos e a ocorréncia de sobreaquecimento; pintura externa do painel;
Abastecimento De Oleo Diesel descarte de 6leo diesel,

Rua da Paisagem, 220 - Vila da Serra - Belo Horizonte/MG
(31) 3289.2000 / E-mail: contato@holhos.com.br




HOSPITAL DE OLHOS
DR. RICARDO GUIMARAES

DADOS DA OBRA

Empresa Contratada: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP
Contratante dos Servigos: EDIFICIO HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS
ART N°: _

Profissional: Gustavo Freire de Castro / CREA 170447/D

Empresa contratada: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP CNPJ
28.309.420/000173/0001-73 - Rua da Bahia, 570 - sala 1009 - Bairro Centro — BELO
HORIZONTE/MG — CEP: 30.160 - 015.

Contratante dos Servigos: EDIFICIO HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS — CNPJ:
05.759.183/0001-47

Endereco: Rua da Paisagem, 220- Bairro: Vila da Serra — BELO HORIZONTE/MG — CEP:34.000-
000

Informamos ainda que os servigos prestados foram realizados com elevado indice de desempenho,
dentro dos padroes técnicos das normas técnicas da ABNT, e de seguranga.

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2017.

A

Cé‘L ojagno Guimaraes Pereira

erente de Compras

Hospital de Olhos de Minas Gerais
CNPJ: 65.279.663/0001-32

Rua da Paisagem, 220 - Vila da Serra - Belo Horizonte/MG
(31) 3289.2000 / E-mail: contato@holhos.com.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.

Pelo presente instrumento a empresa HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA com
sede a Rua da Paisagem, 222 Bairro Vale do Sereno, CEP: 34006-058 — Nova Lima — MG, Tel.
(31) 3289-2007 — inscrita no CNPJ sob o nimero 65.279.663/0001-32, vem atestar que a
empresa ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP, situada na rua
Coronel Alves n. 12 conjunto 103,Bairro Cachoeirinha em Belo Horizonte, Minas Gerais,
Cep:31.130-260, inscrita no CNPJ sob o nimero 28.309.420/0001-73 realizou para esta empresa
0s servicos abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

Periodo de execugao: inicio: 02/01/2020 - Termino: 29/05/2020

Objeto do Contrato:

Montagem, contrato de manutencéo, locacéo de Subestagdo e Grupos Geradores Diesel de 550
KVA e 460 KVA tensao 380/220 v..

Servicos Executados de manutengao:

e Manutengdao em Subestagédo em MT 13.8 KV

e Chave seccionadora com abertura sem carga de 17,5 KV,

e Disjuntor de MT, PVO, 17,5 KV,

e 3 (irés) chaves seccionadoras, abertura s-ob carga, 17,5 KV,

e 01 transformador 750 KVA/1000kva a o6leo, 13.800 / 380-220 V, circuito de barramento de
média tensado com vergalhao de cobre de 3/8”;

e 4(quatro) quadros gerais de baixa tensao — com 2 (duas) seccionadoras de 1000 A e 8
(oito) seccionadoras de 400 Q.G.B. T;

e 1 (um) quadro primario de distribui¢cao de energia elétrica;
e 4 (quatro) quadros secundarios de distribuicdo de energia elétrica;
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e Banco de capacitores:Manutengdo de banco de capacitores no total de 200 kVA;
Avaliacao e medida com pirémetro (com propésito de evitar contato) das capacitancias, da
poténcia reativa, da corrente, da temperatura de cada banco, das conexdes e dos cabos;
Avaliagado do sistema de fixagdo dos bancos de capacitores; Avaliagdo da existéncia de
vazamentos nos capacitores a 6leo; Conferéncia e reaperto das conexdées; Conferéncia da
identificagdo correta dos bancos de capacitores; Conferéncia do funcionamento dos
contatores dos bancos de capacitores e dos contatos auxiliares e das bobinas; Conferéncia
0 mecanismo de entrada do banco de capacitores tanto em automatico quanto em manual;
Medicao da tensao dos contadores e banco; Conferéncia dos resistores de pré-insercéo e
os temporizadores com verificagao dos contadores atuando nos horarios e dias correto;
Conferéncia dos programadores eletrénicos em todas as fungdes para seus
funcionamentos corretos,; Verificagéo do equilibrio da corrente entre as fases e de corregéo
do fator de poténcia;

e Malha de terra da subestagao: medicao da resisténcia e continuidade elétrica da malha
de terra; aperto das conexdées; verificado os terminais; verificado a ligagao entre as
ligagbes e a terra; inspecionado os terminais, as buchas e os eletrodutos. Inspecao e
limpeza das buchas; Verificagdo da existéncia de trincas, inclusive no. visor de oleo;
Identificagdo e eliminagdo de vazamentos; Conferéncia da fixagdo, as condigbes dos
centelhadores, dos conectores, dos cabos e dos barramentos;

e« Quadro geral de baixa tensao (Q.G.B.T.), quadros primérios e secundarios: Inspecao e
limpeza de todos os componentes, pegas e acessorios dos quadros; Verificacdo de
existéncia de irregularidades, de oxidacoes e de carbonizagbes nos quadros; Verificagao
da existéncia de mau contato nas conexdes dos equipamentos; Conferéncia dos
equipamentos de manobra; Medi¢c&do dos parametros elétricos; Regulagem dos dispositivos
de alivio de pressao; Reaperto e lubrificacdo dos bornes, do conjunto de parafusos, das
conexdes, dos terminais e dos isoladores; Verificagao das condigdes de protecao de partes
vivas da instalagéo e valores de resisténcia elétrica do aterramento da estrutura metalica
dos quadros; Verificagdo dos circuitos de controle, de medicdo e de sinalizagdo e a
existéncia de ruidos anormais. Banco de capacitores:

s« Disjuntores:Medicao da resisténcia de isolagdo dos terminais dos disjuntores, da
resisténcia 6hmica de contato e de isolamento do disjuntor; Limpeza, lubrificagéo,
calibragdo e substituigdo do fluido dinamico dos relés primarios; Limpeza e lubrificagdo do
mecanismo de acionamento dos disjuntores; Ajustamento das varetas de acionamento dos
disjuntores; Conferéncia da operagcdo manual e automatica com o alinhamento do
fechamento dos contatos; Verificagdo e reaperto das fixagbes e conexdes; Conferéncia do
mecanismo de operagdo, os pinos, as molas, os bracos e as articulagoes; Lubrificagéo das
partes moéveis e deslizantes dos disjuntores; Verificado a existéncia de oxidagao, corrosao
e falhas nas partes metalicas; Verificagdo de desgaste e pressédo dos contatos; Testado os
sistemas de protecao e de intertravamentos; Reaperto das ligagdes do cabo terra, das
conexdes gerais e da fixacao da estrutura.
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Chave seccionadora, Conferéncia das articulagbes, os pinos, as molas e as travas;
Alinhamento e lubrificacao do fechamento de facas, dos contatos e das demais partes
moveis; Medicdo da resisténcia 6hmica de isolamento e dos contatos de pressdo das
molas; Conferéncia da simultaneidade de fechamento e do limite de abertura das chaves;
Reaperto das ligagdes do cabo terra, das conexdes gerais e da fixacdo da estrutura.

Subestacao geral (média e baixa tensdo):Reaperto e lubrificagdo dos bornes, o conjunto
de parafusos, as conexdes, os terminais, os isoladores, os barramentos de média e baixa
tens&o e as partes moveis; Regulagcdo, medicao e verificagdo da existéncia de mau contato
nas conexdes dos equipamentos; Regulacdo dos dispositivos de alivio de pressao, do
conservador e do sistema de ventilagédo forcada.

Transformadores:Medicdo dos parametros elétricos, da resisténcia de isolagdo dos
terminais, da relagao de transformacao, da resisténcia 6hmica de contato e de isolamento,
da resisténcia 6hmica dos enrolamentos; Verificacdo do nivel de éleo mineral.lsolante de
todos os transformadores e substituir quando necessario; Conferéncia dos tanques, as
tampas, os radiadores, os acessorios e suas fiacdes; Conferéncia da existéncia de
oxidacao e de vazamentos. _

SPDA:Conferéncia da continuidade entre os eletrodutos de aterramento e a ponta do
sistema de para-raios,Conferéncia da resisténcia de aterramento, Fixacdo de hastes
complementares de para-raios,Medicdo da resistividade do solo e conferéncia do mesmo.

Coleta de o6leo mineral isolante por transformador:Executado em Ilaboratério
especializado a coleta do ¢6leo mineral isolante obedecendo as seguintes rotinas:
Verificagcdo do nivel com coleta de 6leo mineral isolante para a realizacdo dos
procedimentos de analise devidos; Analise fisico-quimica: Realizado a analise fisico-
guimico conferido as caracteristicas do 6leo mineral isolante, principalmente quanto aos
seguintes aspectos. indice de neutralizacdo (acidez): Verificacdo da quantidade de
compostos acidos presentes no dleo; Tensao interfacial: Teste do nivel de deterioragéo do
oleo e do inicic de presenca de borra, Rigidez dielétrica: Verificagdo da contaminagé@o do
6leo por particulas sélidas e de umidade;*- Teor de umidade: Verificacdo da quantidade de
agua presente no oleo isolante, considerando em partes por milhao (PPM);*- Densidade:
Verificacdo do tipo do 6leo que esta sendo analisado.*- Anélise cromatografica: Analise
cromatografica para diagnostico de existéncia de problemas nos equipamentos.”- Analise
termogréafica: Anadlise termografica para diagnosticar a existéncia de problemas nos
equipamentos energizados. Purificacdo com desumidificador de oleo do transformador.
Substituicao de 600 litros de dleo mineral isolante. Corregéo de vazamento nas buchas de
AT, BT, indicador de nivel e tampa.Fatiamento dos contatos fixos e moéveis do disjuntor
com substituicao das vedagdes. Fornecimento e substituicdo das vedacdes do disjuntor.
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o Aterramento das partes metalicas: e dos equipamentos da subestagdo Substituicao dos
cabos com terminagbes comprometidas por oxidagédo ou alteracdo de temperatura do
Q.G.B.T.Informamos ainda que os referidos servicos prestados, foram realizados com
elevado indice de desempenho, dentro das normas técnicas brasileiras — ABNT E do MTB
—NR-10.

e Grupo gerador: Locacdo, montagem, abastecimento, transporte. Langamento de cabos,
conexoes, testes, medicdes, infraestrutura para ligacdo de Grupo Gerador 1000 KVA / 380
V. Montagem de cabine de medi¢cdo em médiatensao;

o Instalacao de secionadoras fusivel 100 A tipo Matheus;Instalacido de estruturas de rede
cassecable; Construcao de rede de distribuicdo aérea; Podacao para liberacao de rede de

media e baixa tensdo; Construcdo de rede subterranea 8,7 a 15 KV;

o Construcao de rede de distribuicdo aerea com postes secao circular e DT, Construgao de
rede de distribuicao aérea em media tensdo 13.8 KV spacecable;

e Construgao de rede de distribuicdo em baixa tensao;
e Construcao de rede de Instalagao das terminagdes externas termo contratil;

e Instalacao deeletrodutosnos no postes de derivacdo CEMIG; Instalagao das terminagdes
externas e internas;

e Montagem de subestagdo aérea300 KVA;Instalacédo de rele secundario 7104, Instalagao
dos disjuntores de Media tensao;

e Montagem dos sistemas de medi¢cao da CEMIG com TP e TC;

e Montagem das seccionadoras de entrada nas baias da medi¢céao e transformadores;
Instalacdo / conexao de aterramento da Subestagao;

e« Confecgdo da Malha de aterramento a subestacdo; 622 m derede aérea Trifasica
Convencional2298 m de rede aérea protegido Trifasica, Instalagdo de 21 postes CC
11/300Instalagaode 04 postes CC 11/600

 Instalagio de 13 postes DT 15/600instalagdo de 01 poste CC 10/300.

e Instalagcdao de 01 poste DT 12/300 Instalacao d‘e 325 luminarias c/ lampadas vapor
metalico 400 v Instalacdo de 1147 m de rede de baixa Trifasica isolada
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Instalacao de 11 estruturas CE2Instalacdo de 05 estruturas CE3-CE3;
Langcamento de 2000 m cabo 240 mm,

Montagem, instalacdo e manutencéo de Grupo gerador TMVA / 380 V com STR, quadro
de transferénciaautomatica3000?, tanque de diesel 1000 |, parametrizacdo. Grupos
Geradores 460,1000 KVA: Verificado o nivel de éleo do motor;

Verificadoo nivel de agua do radiador, completar até o nivel recomendado; Verificar a
tensdo da bateria; Verificar e ajustar, se necessario, corrente do flutuador da bateria;
Inspecionar visualmente todas as ligagGes e conexdes elétricas; Verificar vazamentos de
6leo e agua; Limpeza do conjunto motor gerador e quadro de comando; Completar os
reservatorios (tanques) dos Grupos Geradores com éleo combustivel (diesel); Efetuar teste
de troca automatica, simulando falta de energia fornecida pela Concessionaria. Limpeza
das caixas de contengdo do 6leo, com o equipamento Ligado;

Verificado a pressdo do 6leo do motor; Verificado a temperatura da agua; Verificado a
tens&@o do gerador nas 3 fases; Verificado a frequéncia do gerador; Verificado vazamentos,
de dleo e de agua; Verificar o sistema de descarga e silencioso; Verificado os sistemas
manual e automatico de partida e parada.

Verificado a temperatura do sistema de pré-aguecimento; Verificado o estado e a tensao
das correias; Limpeza de bornes, terminais das baterias e verificacao da densidade; Purgar
o reservatorio de combustivel.Verificado as escovas, diodos e suas conexdes do radiador;
Verificado o estado dos rolamentos do alternador; Verificado os contatos do motor de
arranque, coletor e escovas; Verificar o regulador de voltagem; Verificado o estado da
colmeia do radiador; Verificado o estado geral da bomba d'agua e a tensdo na correia;
Lubrificar os rolamentos; Verificado o sistema de alimentacdo de oleo diesel; Revisao geral
no quadro de comando, incluindo os componentes eletronicos; Reaperto geral de todas as
conexbes. Limpeza de admissdo e de descarga com o equipamento desligado, trocas de
oleo lubrificante, filtros de 6leo e filtros de ar, No Quadro de Transferéncia Automatica:
Verificado o funcionamento dos relés de supervisado e seus contatos; entre as chaves de
transferéncia e os cabos e a ocorréncia de sobreaguecimento; pintura externa do painel;
Abastecimento De Oleo Diesel descarte de éleo diesel,
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DADOS DA OBRA

Empresa Contratada: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP
Contratante dos Servigos: EDIFICIO HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS
ART N¢:

Profissional: Ricardo Eustaquio Salles/ CREA 22870/D

Empresa contratada: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP CNPJ
28.309.420/000173/0001-73 — Rua Coronel Alves, 12 Conjunto 103 Bairro Cachoeirinha — Belo
Horizonte — Minas Gerais, Cep: 31.130-260.

Contratante dos Servigos: EDIFICIO HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS — CNPJ:
05.759.183/0001-47 '

Endereco: Rua daPaisagem, 220- Bairro: Vila da Serra — BELO HORIZONTE/MG — CEP:34.006-
059

Informamos ainda que os servigos prestados foram realizados com elevado indice de
desempenho, dentro dos padroes técnicos das normas tecnicas da ABNT, e de segurancga.

Belo Horizonte, 29 de Maio de 2020.

\

Cassio Magno Guimaraes Pereira

Gerente de Compraé
Hospital de Olhos de Minas Gerais
CNPJ: 65.279.663/0001-32
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i #  Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1420200005,610
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade concluida

_ Certiddo de Acervo Técnico - CAT CRE A- M G g CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposte na Resolucdo n® 1.025, de 30 de

outubro de 2009,
do Confea, que

consta dos assentamentos deste Conselho Regicnal de Engenharia e Agronomia
de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RICARDO EUSTAQUIQ SALLES

| it G SRR TS e S 8 e Sk e B b e referente a(s) Anctacao (oes) de
Respeonsabilidade Técnica - ART abaixo deserita {s):

Profissional: RICARDO EUSTAQUIO SALLES. .. .................'o'ieonsnone
Registro: 04.0.0000022870................ RNP: 1402623046
Titulo Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Registradaem: 28/5/2020......... ... 0. ... Baixadaem: 29/5/2020......0'uur .

Forma de Registro: Inicial................... . Participagéao Técnica: Individual
Empresa Contratada: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP

Contratante; HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA. . ................ CPF/CNPJ: 65279663000132
Logradouro: RUA DA PAISAGEM. - ... .....u.unnrnninn e N% 222, ..
COMPIBMBNTE] st s e 55155 5 mimmie v vovnsieii Baiiro: 'VILA DR BERRR. iy iv vt in ot com o8 s aiei s e
Cidage: NOMA. BIMB . ot oot o7 0 in simmimmrio fiaimre s iermee soaiamars ois UM . v s ivom o CEP: 34006-059
CCOMIEOE o« sosimavnmse e laiin vt celebradoem .............. Vinctlado 8 AR T weasen v gvsie s o i
Valor do contrato: R$ 10000,00........ Tipo de contratante: ~ PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO. .. ...
DGR INSHIICIONGL. 50005 550000 VA b4 momvor mmm mi s oo i, 684 8 e a1 A 1
Endereco da obra/servico: RUA DA BPATSAGEM. .. .. ... ........oo'oooone N2 222
COMPIBMBATE; & s it 50558 50 48 s s ime woerees Bairrt? VILK DE SERBE. .o s mhe s m s
Clltde: WOV DIME . s s sciibimiisms 55 8T8 S80S e s e e et e e UBESMEL . v mms vm b CEP:34006-059
Data Inicio: 2/1/2020. . Concluséo efetiva: 29/5/2020. Coord. Geograficas: . .....iciiii i i
Einalidade: SRUDR. .. cvsi sones dovas sisshiss s COHIEOT ooe mimirms vsvsiats smiere st sciai araeiie sl
Proprietdrio. HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA.................. CPF/CNPJ: 65273663000132

Atividade Técnica: EXECUGCAO EXECUCAO DE OBRA/SERVIGO EQUIPAMENTOS / MAQUINAS ELETRICOS OU
ELETRONICOS EQUIP.ELETRICO DE BATXA TENSAO ; Quantidade 1000,00 , Unidade kvA...............

———— Observacdes ——
MOTO GERADCR STEMAC/ MODELO WEG GTA

CERTIFICKQ5§: finalmente:_-dﬁe se encontfg__v{hcﬁiaaa a p:ésente Certidac de Técnico - CAT,
conforme selos de seguranca 0487345 a 0487350, o -documento contendo
contratante da obra/ssrvice,
nele constantes

5

s), expedido pelo
a4 quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informacdes

06/10/2020, 10:31:56

1420200005610
A GAT a qual o atestado esta vinculado & o documento gue comprova o A CAT perderd a validade no caso de medificacdo dos dados técnicos

registro do atestado no Crea. qualitativas e quantitativos nela contidos, bem como de alteracao da situacdo
A CAT a qual o atestado estd vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaracio entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das
propostas

A CAT e valida em todo o territorio nacional.

A autenlicidade e a validade desia certidao deve ser confirmada na site do
Crea-MG (www crea-mg.org.br) ou o site do Confes (www.confea.org.br).

A falsificacéo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
Brasileiro, sujeitando o auior 4 respectiva acdo penal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Alvares Cabral, 1600 - Sante Agostinho - Belo Herizonte, CEP:30170-917
Telefone: (31]3299-8700 - Quvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: D800 031 2

732 - www crea-mg.org br



Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsav el Técnico  ——— =y
!RICRRDO EUSTAQUIO SALLES

| Titulo profissional:
| ENGENHETRO ELETRICISTA;

Empresa contratada:

ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP

Via da Obra/Servigo
Pagina 1/1

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART CREA' MG . ART de Obra ou Servigo

14202000000006050343

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

RNP: 1402623046

Registro: 04 .0.0000022870

73445 J

Registro:

2 Dados do Contrato
Contratante: HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA

Logradourn: RUA DA PAISAGEM

Cidade: NOVA LIMA
Contrato:
Valor: 10.000,00

Cdebrado em:

Tpo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

CNPJ: 65.279.663/0001-32
Ne: 000222

Bairro: VILA DA SERRA

UF:MG CEP: 34006059

1 Dadus da Obra/Servigo
Logradouro: RUA DA PAISAGEM

N% 000222
Bairo: VILA DA SERRA =

Cidade: NOVA LIMA UF: MG CEP: 34006059
Data de Inicio: 02/01/2020 Previsao de término: 29/05/2020 _
; Fralidade: SAUDE '
| Proprietaric: HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA CNPJ: 65.279.663/0001-32 |
4 Alividade Técnica ] ' - Quantidade: Unidade:
1 - EXECUGAO
EXECUGAO DE OBRA/SERVIGO, EQUIPAMENTOS / MAQUINAS ELETRICOS OU 1000.00 kvAa
ELETRONICOS, EQUIP.ELETRICO DE BAIXA TENSAO
~ PpésacochsBo das ativ idades técnicas o profissional devera proceder a baixa destaART il
————— 5.0bservagdes —
6. Declaragoes e
7.Entidade de Classe 9. Informacdes
ASSOCIAGAO BRAS. DE ENG. ELETRICISTAS - DEPTO. ARRT 6 vanls s quindo qultads, inediants 4p = daodniovente
do pagamento ou conferénciano sitedo C
——— 8 Assinaturas - Aau jade deste d to pode ser verificada no site

Declaosarem verdadeiras as informagdes acima

T QA de_O00OLO de QAN
v 2=y [}
RICARDO EUSTAQUIQ SALLES ; / RNP: 1402623046

__‘fr___ o
k)

“GERI CNPJ: 65-279.663/0001-32

HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS

www_crea-m g.org.br ou waw.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual,

VALOR DA OBRA: RS R$10.000,00. AREA DE ATUACREO:

ELETRICO,

{CREA-M ‘

g Renlsna e fngennars
. Ayed wisin d Mamita Gordia

wwwcrea-ma.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 155,38 | " Registrada em: 28/05/2020

—

Valar P;go:

155,38 Nosso Numero: 0000000005808667



18/09/2018 SEI/MPMG - 0104879 - Atestado de Capacidade Técnica

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Certifica-se, a pedido da parte interessada, que a empresa Estrela Geradores & Energia Elétrica
EIRELI - EPP, situada a Rua Bahia, 570 — Salas 1009, Bairro Centro, Belo Horizonte/MG - CEP:
30.160-015, inscrita no CNPJ sob n°:28.309.420/0001-73, celebrou com o Ministério Piblico do Estade
de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justica, inscrita no CNPJ sob n°
20.971.057/0001-45, localizada a Av. Alvares Cabral, 1690, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG,
o contrato n® 195/2017 ¢ respectivo Termo Aditivo n® 197/2018, decorrente do Processo Licitatério SIAD
n® 1091040 50/2017, processo eletrénico SEI n° 19.16.2256.0000173/2018-95, cujo objeto & a prestacdo
de servigos de manutencio preventiva e corretiva de grupos motogeradores, com fornecimento de mio de
obra ¢ materiais, ¢ com ressarcimento de pecas, em edificagdes ocupadas pelo Ministério Pablico na
cidade de Belo Horizonte/MG, composta de produtos e servicos abaixo discriminados:

Especificacio Técnica do Motor Gerador e Local de Instalacao:
-Manuten¢do preventiva e corretiva de 03 sistemas motogeradores, sendo:

a) GMG Maquigeral 181K VA: Instalado na Avenida Alvares Cabral n® 1740 — Subsolo —
Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas gerais;

b) GMG Rodoagro 81 KVA: Instalado na Rua Dias Adorno n°® 367 — Subsolo — Bairro
Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais:

¢) GMG Cummins 120 KVA, dedicado ao datacenter: Instalado na Rua Dias Adorno n°
367 — Subsolo — bairro santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais.

Detalhamento do servico:

a. Apresentar boletim de rotina de manutengo com todos os itens a serem manutenidos conforme
orientagdo do fabricante;
b. Realizar vistorias programadas mensais ¢ semanais dos sistemas grupo gerador e essas abrangerio os

componentes mecanicos e elétricos, além dos quadros elétricos, quadros de transferéncia automatica,
utilizados pelos sistemas:

¢. Inspecionar os componentes mecanicos do sistema, verificando, principalmente os seguintes itens:
tanque de combustivel de servico, sistema de combustivel e filtros, sistema 6leo lubrificanie e
filtros, sistema de arrefecimento, bomba injetora e sistema de injecio, filtro de ar, turbinas, sistema
de partida, baterias automotivas e prote¢Oes do motor;

d. Inspecionar os componentes do gerador, verificando, principalmente os seguintes itens: limpeza

externa, temperatura de carcaga do estator, aperto dos terminais de forga, acoplamento, vibracdes;

¢. Inspecionar os componentes do quadro de comando, verificando, principalmente os seguintes itens:

tensdo do gerador, regulador de velocidade, carregador de baterias, sistema de controle automatico,
equilibrador de carga e sincronizador, sensor de controle de paralelismo;

f.  Inspecionar os componentes elétricos do sistema responsavels pela instrumentagdo e medicdo, bem
como lampadas sinalizadoras, fusiveis, chaves seletoras:

hitps://sei. mpmg.mp. brfsei{controlador.php?acao=documento_imprimir‘web&acao_nrigemzawme_visualizar&id_document0=1 241828&infra_sisle .. 14
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Realizar testes de funcionamento nos 3 sistemas GMG, com a partida do grupo sem a transferéncia
de carga, durante as manutengdes preventivas mensais;

Realizar testes de falta de energia elétrica comercial e verificar a entrada do sistema grupo gerador
de forma automatica, bimestralmente, com transferéncia de carga;

Realizar, semanalmente, a inspe¢do visual ¢ dar partida nos sistemas grupo geradores, sem a
transferéncia de carga, por 5 minutos;

Disponibilizar pessoal tecnicamente treinado para as inspecdes elétricas e mecénicas do sistema
grupo gerador;

Manter os sistemas em condi¢des de funcionar com seguranca;

Apresentar boletim de visita dos chamados e das manutengbes mensais, que devera ser assinado pela
Contratante na pessoa de seu representante;

Dispor de atendimento em regime de 24 (vinte ¢ quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive
sabados, domingos e feriados para atendimento de chamadas de emergéncia;

Executar, quando necessario, o conserto e/ou substitui¢do de pecas decorrentes de desgaste natural
ou mau uso do equipamento;

As pecas a serem substituidas devem ser especificadas pela Contratada ¢ a aquisicao das mesmas
deve ser aprovada pela SEA/DIMAN. No caso de aprovac¢do, as pegas deverdo ser adquiridas pela
Contratada ¢ SEA/DIMAN fard o ressarcimento dos valores com a verba de ressarcimento
empenhada no contrato;

Fornecer, sem despesas adicionais para o Contratante, os materiais de consumo tais como: graxa,
estopa, anticorrosivos, necessarios a realizagao dos servigos;

Os valores referentes aos servigos de manutengdo incluem as despesas com as trocas de dleo, filtro
de oOleo, filtro de ar, liquido arrefecimento do radiador;

Manter o tanque de combustivel de cada GMG preenchido de tal forma que garanta autonomia
minima de 12 horas de funcionamento no modo emergéncia. O O6leo combustivel deverd ser
fornecido pela Contratada sob demanda, apés solicitagio formal realizada pela DIMAN;

Verificar e testar os dispositivos de seguranca destinados aos sistemas grupo motor gerador;

Devera ser fornecido um relatorio técnico de todos os servigos realizados e das irregularidades
encontradas;

Todas as notas fiscais de servigos devem ser enviadas para SEA/DIMAN acompanhadas de relatorio
técnico que comprove a execuc¢do do servigo.

Servicos de manutencio:

‘Nas vistorias técnicas mensais nos 2 sistemas de grupos motogeradorns Magquigeral e Rodoagro,
deverao ser verificados os seguintes itens:

Elétricos:
a. Sistema de partida
b. QTA/USCA
¢. Baterias
d. Equilibrio de cargas
e. Pré-aquecimento
f. Protecdo do motor
g. Disjuntores
h. Retificador

https://sei mpmg.mp.br/seifcontrolador. php?acac=documenio_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1241 828&infra_siste...
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i. Ruidos anormais

J. Chaves seletoras

k. Sensor de Sobre velocidade
I. Regulador de tensao

m. Carregador de baterias

n. Fusiveis

0. Regulador de velocidade
p. Instrumentos de medigdo
q. Conectores

r. Instrumentos de medicio
s. Lampadas sinalizadoras

t. Sensor térmico

Mecéinicos:

B

=

Bomba injetora

¢. Bomba d'agua

d. Mangueiras ¢ tubulagdes
e. Vilvulas

f. Juntas e Bujoes

g. Filtros em geral

h. Escape

1. Limpeza

j. Oleos em geral

k. Bicos injetores

I. Rotagido do motor
m. Carter

n. Bomba injetora
0. Vazamentos

p. Radiador
q. Turbinas
r

Apertos
s. Agua
t. Correias

u. Parafusos

Certificamos, ainda, as seguintes i

1) Processo Lici

SEI/MPMG - 0104879 - Alestado de Capacidade Técnica

Tanques de 6leo diesel (nivel de abastecimento, estado de conservagio)

nformacdes complementares:

tatorio STAD n.® 1091040 50/2017 — Lote Unico.

2) Vigéncia contratual: 26/12/2017 até 25/12/2019.

https:/isel.mpmg.mp.br/sei/controlader.php?acac=

documenlo_imprimir_web&acao_origem:arvore_visualizar&id_documentL\:1 24182&infra sisie... 3
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3) Responsavel técnico: Sr. Ricardo Eustaquio Salles / CREA 22870/D, ART n°
14201800000004354242.

4) Enderecos da prestacéo do servigo: Ministério Piiblico de Minas Gerais:
- Av. Alvares Cabral, n® 1740 e,
- Rua Dias Adorno, n® 367.

Conforme informagdes prestadas pelo servidor Marcelo Alves Pinheiro, MAMP 4051-00, Divisio de
Manutengao Predial, no documento (0104845), a empresa contratada prestou, até a presente data, os
servigos de manutengdo preventiva ¢ corretiva das maquinas GMG de forma satisfatdria e eficiente.

Certifica-se, apos pesquisas junto aos arquivos da Dirctoria de Contratos e Convénios, que inexiste
qualquer registro acerca da instauragdo de procedimento administrativo, até a presente data, com vistas a
apuracao de irregularidade no cumprimento das obrigacdes assumidas pela contratada.

Roberto Apolinario de Castro Junior

Coordenador da Diretoria de Contratos e Convénios

Isso posto, considerando as informacdes supra, registra-se que as obrigacées assumidas pela contratada

estdo sendo cumpridas de forma satisfatoria, até a presente data, emitindo-se o presente atestado para os
fins de direito.

Clarissa Duarte Belloni
Diretora-Geral

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO APOLINARIO DE CASTRO JUNIOR,
' COORDENADOR 11, em 17/09/2019, as 18:14, conforme art. 22, da Resolu¢do PGJ n. 27. de 17 de
| dezembro de 2018, '

Documento assinado eletronicamente por CLARISSA DUARTE BELLONI, DIRETOR-GERAL
sm 18/09/2019, &s 18:21, conforme art. 22, da Resolugdo PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018,

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.mpmg.mp.br/se I/processos/verifica, informando o codi go verificador 0104879 ¢ o codigo

Processo SEI: 19.16.2256.0009197/2019-11 Documento SEI: 0104879

Avenida Alvares Cabral, 1740 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/ MG - CEP 30170008

hitps;//sei.mpmg.mp.br/sei/controlador.php?acac-dacu menio_imprimir_web&acao_origem=a rvore_visuslizar&id_documento=124182&infra_siste... 4/4
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SENTIMG - 4323576 - Atestado

TIMG
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERATS
Avenida Contorno, N® 629 - Bairro Floresta - CEP 30110-911 - Belo Horizonte - MG - www jmg, jus_br
Andar: 2° Sala: S/N”

ATESTADO N° 4323576 / 2020 - PRESIDENCIA/SUP-ADM/DENGEP/GEMAP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ESTRELA GERADORES & ENGENHARIA ELETRICA EIRELLI - EPP inscrita
no CNPJ 28.309.420/0001-73, executa servigo continuado de manuten¢do preventiva e, eventualmente, corretiva, com inclusio parcial

de pegas, de
(erais,

grupos de geradores (GMG) nos termos do contrato 011/2018, firmado com o Tribunal de Justica do Estado de Minas

I. Responsavel técnico: Ricardo Eustaquio Salles - CREA/MG 22870/D / ART 14202000000005854225:

[25]

. Inicio de vigéneia da execuco contratual: 02/02/2020;

3. Equipamentos acobertados pelo contrato:

£
|
| 1 | Manutengio Preventiva Trimestral
!

Servigo ____] I Localizagio || Qtd. de Magquinas | Marca/Modelo
| GMG Volvo Penta 275 kVA

1 1 GMG Cummins 563 kVA
| Unidade Padre Rolim - Belo Horizonte jL P : GMG (?%mmins 500 kVA
> i GMG Cummir}. Q_i{tVA

Unidade Francisco Sales - Belo Horizonte 1}

| Férum de Divindpolis - Divinopolis |

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Henrique Oliveira Avelar, Técnico em Mecénica, em 14/09/2020, s 11:27,
conforme art. 1°, § 2° 111, "h", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luana Oliveira Barboza, Assistente Executivo, em 14/09/2020, és 11:30, conforme art, 17,
§2° TIT, "h", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Anténio Betini Silva Liboredo, Coordenador, em 14/09/2020, 4s 13:54, conforme art. 1°,
§ 29 TI1, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Castilho de Vasconcellos Costa, Técnico Judicidrio, em [7/09/2020, 45 11:51,
conforme art. 1%, § 2° 111, "b", da Lei 11.419/2006.

Documenty assinado eletronicamente por José Luiz de Paula Alves da Cunha, Gerente. em 17/09/2020, as 11:53, conforme art. 19, §
2° 111, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Junqueira Santos, Diretor Executivo, em 17/09/2020, 45 16:33, canforme art. 18,
§2° UL "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HELINA DE BARCELOS RANDAZZ0 ALBERGARIA, Usuirio Fxterno, em

17/09/2020, as 20:26, conforme art. 1°, § 2°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site htips:/fsel time jus.br/aus idude informando o codigo verificador 4323576

hiips://sei.ijmg.jus.br/sei/controlador_externo, php’?ac.ao=documento__confen‘r&cadigo_veﬂ'ﬁcador=4323576&cndigc:__crc=5648?DDC&hash_c!own| e W2
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Modalidade de compra: |

s Processo: 01,187 399/1B

Poténcia 75 KVA 2201127 Volis,

< Motor 2: Teatro Francisco %&um&— a@w ﬁf@m‘@ Pena, sin ~ Parque K Municipal
- delo Horlzobte - MG




Fazer i,mpeza &e:a%
Aferir: Enﬁtmmrﬁas |

ek - Tede seguranca, s’sﬁﬁ havendo nada
"o até & presente data.

Por ser verdade vai o presenie a W asta Dirstoria,

o Horizonte, 13 de

UALOG/DIRC - End.: Hua Espirito
BH/MG - el 31) 327746771 327
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Resolucio N° 218 de 29 de Junho de 1973 R
Resalucio N°© 1121 de 13 de Dezembro de 2019 Emissdo: 02/05/2022
Validade: 30/06/2022

Chave: 6BD32

CERTIDAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA CREA-MG é N° 2911989/2022
]

&

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o{a) profissional enconira-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.184/66, de 24/12/1966, conforme os dados
abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsavel técnico pelas empresas abaixo citadas.//

io{a)

e i

Profissional: RICARDO EUSTAQUIO SALLES

Registro: 1402623046

CPF: 118.582.376-49

Endereco: RUA NESTOR SOARES DE MELO, 25, APTO 101, PALMARES, BELO HORIZONTE, MG, 31160540

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 21/01/1980

Titulo(s)

GRADUAGAQ

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuigio: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCADO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
Data de Formagao: 24/01/1980

Descrigio
CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Informagdes / Notas

- A falsificagéio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 4 respectiva agdo penai.
- Certidao valida em todo territério nacional.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas
Empresa: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP
Registro: 53997

CNPJ: 28.309.420/0001-73

Data Inicio: 18/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO




CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS

Pelo presente instrumento particular, a empresa ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI .
Estabelecida a rua Rua da Bahia, n2 570, sala 1009, Centro BH - MG, inscrita no CNPJ sob n? 28.309.420/0001-
73, neste ato representada pela Sra Helina de Barcelos Randazzo Albergaria, Técnica e contabilidade , portador
da cédula de identidade RG n? M.5.090.257 SSP/MG e CPF ne 829.168.106-68, agui denominado
CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. Ricardo Eustaquio Salles, engenheiro eletricista , devidamente registrado
no CREA-MG sob o n? 228870/D, portador da cédula de identidade RG n@ M-231.155 SSP-MG, e CPF n®
118.592.376-49, residente e domiciliado 3 Rua Nestor Soares de Melo, n? 25 — Ap. 101, Bairro Palmares — Belo
Horizonte — MG aqui denominado CONTRATADO, tem entre si, justo e contratado o que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA
Constitui objeto desse contrato a prestagdo de servicos profissionais da area de Engenharia Elétrica, restritas as
atribuicdes do contratado, conforme previsto em Legislacdo Vigente.

CLAUSULA SEGUNDA
Por este instrumento, na qualidade de Engenheiro Eletricista, responsdvel pela empresa CONTRATADA, assume
0 compromisso com a CONTRATANTE nos melhores termos de direito e de conformidade com a Legislacdo
Vigente, para o efetivo resultado do trabalho.

CLAUSULA TERCEIRA

Fica disposto que a CONTRATANTE aceita a contratacdo dos servicos e a responsabilidade técnica profissional
assumida pelo CONTRATADO, obrigando-se por sua vez, a prestar-lhe todo o apoio e assisténcia materiaf para o
bom desempenho dos servicos que a mesma se propde realizar, ficando inclusive estabelecido que o
CONTRATADQ tera direito a escolha de técnicas e material que melhor Ihe convier para uso nas atividades.

CLAUSULA QUARTA

A atividade principal do CONTRATADO serd o que estabelece a Lei n2 12 da Resolucdo 218 de 25.06.73 da Lei
5194 de 24.12.66 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia onde poderd exercer todas as atividades a
seguir relacionadas:

Atividades:
01- Supervisdo, coordenacdo e orientagdo técnica;
02- Estudo, planejamento, projetos e especificaces;
03- Estudo de viabilidade técnica-economica;
04- Assisténcia, assessoria e consultoria;
05- Diregao de obras e servigos técnico;
06- Vistoria, pericia, avaliagdo, arbitramento, laudo e parecer técnico;
07- Desempenho de cargo e funcdo técnica;
08- Elaboragdo de orcamento;
09- Padronizagdo, mensuragdo e controle de qualidade;
10- Condugdo de trabalho técnico;
11i- Condugdo de equipe de instalagdo, montagem, operacdo de reparos e manutencio;

12- Execugdo de instalagcdo, montagem e reparo; 4

13- Operacdo e manutencdo de equipamento e instalacio; i

14- Execugdo de desenho técnico. J
V4
vy

R BT e e
ESTRELA GERADORES & EMERGIA ELETRICA EIRELLI

CNPY - 28.309.4206/0001-73
Belo Horizante -~ 2. da Bahia 570 ~ sala 1009 B. Centro CEP: 30.160-015 Tel: (31) 3224-01R5




CLAUSULA QUINTA
Os honorarios profissionais a serem pagos pela empresa CONTRATANTE ao CONTRATADO, todo dia 10 (dez) de
cada més, sera de RS 1.760,00 ( Hum mil, setecentos e setenta reais), correspondente ao trabalho de 10 (dez )

horas semanais, de segunda a sexta-feira sendo o horario livre de acordo com a disponibilidade do
CONTRATADO.

CLAUSULA SEXTA
O prazo de validade deste contrato é de 24 meses a contar da data de assinatura do presente contrato,

podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedéncia de 30
(trinta) dias.

CLAUSULA SETIMA

O CONTRATADO ndo sera responsavel por qualquer obrigacdo da empresa CONTRATANTE, seja de ordem
financeira, trabalhista, pecuniaria, monetdria ou outras que por ventura houver, nem terd qualquer direito
sobre recebimentos, desconto de duplicatas, movimentagdes financeiras, beneficios ou quaisquer outros tipos
de direitos que por ventura a CONTRATANTE podera vir a ter.

CLAUSULA OITAVA

Fica eleito o férum da comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer causas
oriundas que porventura vierem a surgir sobre este instrumento.

E, por assim estarem de pleno e comum acordo entre as partes, assinam o presente instrumento, em duas vias
de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2018

| e
Helina de Barcelos Randgzzo Albergaria RICARDO EUSTAQUIO SALLES
ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI CREA-MG sob o n2 228870/D

§ ! ENGENHEIRO ELETRICISTA

— g 7
. ) 7 |/
TESTEMUNHAS: L(;fz’t’,‘:@ %/ i /%70 =
Elalilo Peorie Bartelis Roudhne ydawe Loihores
CPF:77]- 203366 00 Chi= 0 714566 =06

ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI

CNPJ - 28.309.420/0001-73

Belo Horizonte - R. da Bahia 570 - sala 1009 B. Centro CEP: 30.160-015 Tel: (31) 3224-0185
Belo Horizonte




TERMO ADITIVO A0 CONTRATO PARTICULAR DEPRESTACAO DE SERVICOS

Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo ao Contrate de Prestagiode
Servigoscelebrado no dia 11 de junho de 2018, as partes abaixo denominadas

CONTRATANTE:

Estrela Geradores & Energia Eirell, aqui denominada simplesmente como CONTRATANTE, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n® 28.309.42670001-73; neste ato representada
pelo empresdrio Evaldo Duarte de Barcelos, brasileiro, solteiro, empresario, pertador do OPF n®
787.203.386-00 e RG n® M3.999.790, residente e domiciliado a Rua Coronel Alves n? 16 - CER:
31.130-260, Bairro Cachoeirinha - Cidade Belo Horizonte - MG,

&
CONTRATADO:

Sr. Ricardo Eustaquio Salles, devidamente registrado no CREA-MG sob o n® 228870/D, portador da
cédula de identidade RG M-231.155 SSP-MG, CPF n® 118.592,376-49aqui deneminado simplesmente
como CONTRATADO, brasileiro, capaz, engenheiro eletricistas, residente & domiciliado na Rua Nestor
Soares de Melo n® 25 - Apto 101 - Bairro Palimares - Belo Horizonte - MG,

tém entre si justo e contratado, na methor forma de direito, o presente Termo Aditivo de Contrats de
Prestagdo de Servigos na drea de Engenharia Elétrica, segundo as condigdes adiante especificadas, que
mutuamente aceitam e livremente se comprometem:a cumprir e respeitar por i e sels sucessores a
gualquer titulo, nos termos que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente Termp Aditivo tem por objeta 2 alteragio da Clausula Sexta do
origindrio Contrato Particular de Prestacio de Servigos na drea de Engepharia Blétrica, firmado entee
aspartes em 11 de junho de 2018

CLAUSULA SEGUNDA: A Clausula Sextado originirio Contrato Particular de Prestacio de Servicos na
ares de Engenharia Elétrica, tem sua redagio alterada, em comurm acorde e de livre vontade pelas
partes, passando a dispor o geguinte:

' zyiz/ﬁw{
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RICARDO tus#rﬁau 1) SALLES
CREA-MG sob o n? 228870/D
ENGENBEIRC ELETRICISTA.

Rua Coronel Alves. o 16~ Loja 4 - Bairve Cachosiriahs Belo Hovizonte - Minas Gesis - CEP: 31.130-260




