SIMBOLOGIA
NOTAS

— ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA (NOTA 3)

> = — TOMADA 2P+T, 250V, 10/20A (CAIXA 2°x4” A 40cm DO PISO) 1 — PARA DETALHES DA INSTALAGAO E NOTAS GERAIS VER FOLHA 01/29.
127V 220V
________ — ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO (NOTA 3) 2 — PARA DIAGRAMAS DOS QUADROS ELETRICOS VER FOLHAS 23/29 A 29,/29.
_[:» _tﬁz — DUAS TOMADAS 2P+T, 250V, 10/20A (CAIXA 4°x4" A 40cm DO PISO) 3 — ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO E EM ALVENARIA DEVERAO SER EM PVC FLEXIVEL REFORGADO.
127V 220V ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM DRYWALL DEVERAO SER EM SEALTUBO SEM CAPA. ELETRODUTOS
- - ~ ELETRODUTO DE INSTALAGRO APARENTE (NOTA 3) APARENTES DEVERAO SER EM AGO, GALVANIZAGAO ELETROLITICA, TIPO MEDIO.

TOMADA 2P+T, 250V, 10/20A (CAIXA 2"x4” A 1,0m DO PISO)

¥
i

CABOS NAO INDICADOS DEVERAO SER #2,5mm2.

N
N
~N
<

——— - — PERFILADO PERFURADO PARA CABOS — DIMENSOES: 38x38x6000mm 220V 5 ELETRODUTOS NAO INDICADOS DEVERAO SER ¢3/4”
DUAS TOMADAS 2P+T, 250V, 10/20A (CAIXA 4”x4” A 1,0m DO PISO) 3§.§°SOE{A’?$‘}2:S ’

¥
¥

127V 220V 6 — PARA PLANTA DE ALIMENTAGOES DO PAVIMENTO MEZANINO VER FOLHAS 16/29 E 17/29.
|:| cP — CAIXA DE PASSAGEM (CAIXA 4”x4” A 0,40m DO PISO)
—’ —: — TOMADA 2P+T, 250V, 10/20A (CAIXA 27x4” A 1,80m DO PISO) 7 — PARA PLANTAS DE DISPOSIGAO E DIMENSOES DAS ELETROCALHAS VER FOLHAS 02/29 A 05/29.
127V 220V ‘ T.11.4 T.11.5 T.11.15
:l QDC — QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS A (1,60 +-— 0,1)m DO PISO, o T11.4 T115 T 8 — 0S CABOS INSTALADOS NA ELETROCALHA DEVERAO TER ISOLAMENTO PARA 1kV. CABOS INSTALADOS EM
INSTALAGAO DE EMBUTIR/SOBREPOR + —t — DUAS TOMADAS 2P+T, 250V, 10/20A (CAIXA 47x4” A 1,80m DO PISO) \ 7 ELETRODUTOS E PERFILADOS DEVERAO TER ISOLAMENTO PARA 750V. OS CABOS QUE SAEM DOS QUADROS
197V 290V / PARA AS ELETROCALHAS DEVERAO TER ISOLAMENTO PARA 1KV.
. — CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA DESCE P/ TOMADAS 9 - CIRCUITO PARA A ALIMENTAGAO DO PURIFICADOR DE AGUA.
_@ — TOMADA 2P+T, 250V, 10A, ENERGIA ESTABILIZADA (CAIXA 2"x4” A 40cm DO PISO) | VER FOLHA 11/28
157V 10 — TOMADAS NAO INDICADAS DEVERAO SER DE 10A.
o— — TUBULAGAO SOBE |
. UMA TOMADA 2PAT — 250V — 20A — COR BRANGA E OUTRA TOMADA 2P4T — | 11— OS PERFILADOS INDICADOS NESTA PLANTA SAO OS MESMOS DOS INDICADOS NA PLANTA DE ILUMINAGAO.
250V — 20A — COR VERMELHA (CONDULETE DUPLO TIPO E — 40cm DO PISO) L
o— — TUBULAGAO DESCE | 12— CAIXA DE PASSAGEM (2"x4") DE PREVISAO PARA ALIMENTAGAO DE CIRCUITO DE ENERGIA ESTABILIZADA
DE APARELHOS DO SISTEMA VOIP.
\
o— — TUBULAGAO PASSA @@ — DUAS TOMADAS 2P+T — 250V — 10A — COR BRANCA E DUAS TOMADAS 2P+T — 5 13 - 0S CABOS DEVERAO SER ADQUIRIDOS COM PROPRIEDADES DE BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS E
250V — 20A — COR VERMELHA \ CORROSIVOS (EX: AFUMEX DA PRYSMIAN OU EQUIVALENTE), CONFORME NBR—13248.
(CAIXA DE TOMADA PARA CONTRAPISO SPERONE MODEL EPE—800S) | " "
o _ TUBULAGAO QUE SOBE PARA ELETROCALHA 14 — OS PERFILADOS INDICADOS NESTA PLANTA SAO OS MESMOS DOS INDICADOS NA PLANTA DE ILUMINAGAO.
| DESCE P/ TOMADAS
VER FOLHA 11/29 i 15 — AO LONGO DE TODO O PERFILADO DEVERA SER LANGADO UM CABO DE #4mm2, COR VER, ISOLAMENTO 750V, PARA
\ i ATERRAMENTO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS. NAS PLANTAS DE TOMADAS (FOLHAS 10/29 A 13/29)
O = — TUBULAGAO QUE SOBE PARA PERFILADO i ESTE CABO DE ATERRAMENTO CITADO JA ESTA INDICADO EM GRANDE PARTE DO PERCURSO, POREM, DEVERA SER
|

T.11.4 T115 '

— : COMPLEMENTADO EM TODO OS TRECHOS DOS PERFILADOS.
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