SIMBOLOGIA

— ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA (NOTA 3)

— ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO (NOTA 3)

— ELETRODUTO DE INSTALAGAO APARENTE (NOTA 3)

— CAIXA DE PASSAGEM (CAIXA 4"x4” A 0,40m DO PISO)

— TUBULAGAO SOBE

— TUBULAGAO DESCE

— TUBULAGAO PASSA

— TUBULAGAO QUE SOBE PARA ELETROCALHA

— PONTO DE CFTV NA PAREDE (2"x4” A 2,20m DO PISO), EXCETO
ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA

— PONTO DE CFTV INSTALADA NO FORRO

— CONDULETE TIPO "LR”, "LB” OU "LL”

— CONDULETE TIPO "C” OU "E”

— CONDULETE TIPO "T”
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DESCE P/ ELETROCALHA
VER FOLHA 02/04
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NOTAS

1 — PARA DETALHES DA INSTALAGAO E NOTAS GERAIS VER FOLHA 01/29 (PROJETO ELETRICO). PARA DETALHES
GERAIS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO VER FOLHA 05/05 (PROJETO TELECOMUNICAGOS).

2 — ELETRODUTOS NAO INDICADOS DEVERAO SER 93/4”.

3 — ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO E EM ALVENARIA DEVERAO SER EM PVC FLEXIVEL REFORGADO.

ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM DRYWALL DEVERAO SER EM SEALTUBO
APARENTES DEVERAO SER EM AGO GALVANIZADO, TIPO MEDIO.

SEM CAPA. ELETRODUTOS

4 — PARA PLANTA DE DISPOSICAO E DIMENSOES DAS ELETROCALHAS E LEITO DE CABOS. VER FOLHAS 02/29 A 05/29 (PROJETO ELETRICO).

5 — CAIXA DE PASSAGEM E A MESMA DO PROJETO DE TELECOM. VER FOLHA 02/05 (PROJETO TELECOM).

6 — PARA VISTAS DOS SHAFTS E DETALHE GENERICO DE CRUZAMENTO DE ELETROCALHAS

VER FOLHA 02/29 (PROJETO ELETRICO).

7 — AS DUAS EXTREMIDADES DOS CABOS, A FACE FRONTAL DOS PATCH
COM ETIQUETAS APROPRIADAS, CONFORME NUMERAGAO SEQUENCIAL
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DESCE P/ PONTOS CFTV
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DESCE P/ PONTOS CFTV

VER FOLHA 02/04

j:

DESCE P/ PONTOS CFTV

VER FOLHA 02/04

PANELS DEVERAO SER IDENTIFICADAS.
INDICADA NO PROJETO.

O PONTO DE CAMERAS DE CFTV DEVERA SER EQUIPADO COM CONECTOR MACHO DE OITO VIAS,
PADRAO RJ—45, CATEGORIA 6, POLARIZADO CONFORME DETALHE EM PROJETO.

PARA DETALHES GENERICOS DE INSTALAGAO DE CAMERAS, VER FOLHA 01/04.
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