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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

-

Pelo presente instrumento a empresa HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA com sede
a Rua da Paisagem, 222 Bairro Vale do Sereno, CEP: 34000-973 — Nova Lima — MG, Tel. (31)
3289-2007 — inscrita no CNPJ sob o nimero 65.279.663/0001-32, vem atestar que a empresa
ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP, situada na rua da Bahia, 570 /
1009 bairro Centro em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o numero
28.309.420/0001-73 realizou para esta empresa os servigos abaixo relacionados com as seguintes
caracteristicas:

Periodo de execugao: inicio: 02/08/2017 - Termino: 04/10/2017

Objeto do Contrato:

Montagem, contrato de manutencao, locagdo de Subestacédo e Grupos Geradores Diesel de 550
KVA e 460 KVA tensao 380/220 v.

Servicos Executados de manutencao:

¢ Manutengédo em Subestacdo em MT13.8 KV

« Chave seccionadora com abertura sem carga de 17,5 KV;

s Disjuntor de MT, PVO, 17,5 KV;

o 3 (trés) chaves seccionadoras, abertura sob carga, 17,5 KV;

o 01 transformador 750 KVA/1000kva a dleo, 13.800 / 380-220 V, cnrcwto de barramento de
média tensao com vergalhdo de cobre de 3/8”;

e 4 (quatro) quadros gerais de baixa tensao — com 2 (duas) seccionadoras de 1000 A e 8 (oito)
seccionadoras de 400 Q.G.B. T,

e 1 (um) quadro primario de distribuicao de energia elétrica;
e 4 (quatro) quadros secundarios de distribuicdo de energia eletrica;

Rua da Paisagem, 220 - Vila da Serra - Belo Horizonte/MG
{31) 3289.2000 / E-mail: contato@hothos.com.br




TRanillic Regians o Enygneleints
o Agrorane g g Mingy Carme

HOSPITAL DE OLHOS

e« Banco de capacitores: Manutengdo de banco de capacitores no total de 200 kVA,
Avaliacéo e medida com pirdmetro (com propoésito de evitar contato) das capacitancias, da
poténcia reativa, da corrente, da temperatura de cada banco, das conexdes e dos cabos;
Avaliagao do sistema de fixagao dos bancos de capacitores; Avaliagdo da existéncia de
vazamentos nos capacitores a 6leo; Conferéncia e reaperto das conexdes; Conferéncia da
identificagdo correta dos bancos de capacitores; Conferéncia do funcionamento dos
contatores dos bancos de capacitores e dos contatos auxiliares e das bobinas; Conferéncia
o mecanismo de entrada do banco de capacitores tanto em automatico quanto em manual;
Medicao da tenséo dos contadores e banco; Conferéncia dos resistores de pré-insercao e
os temporizadores com verificagdo dos contadores atuando nos horarios e dias correto;
Conferéncia dos programadores eletrénicos em todas as fungdes para seus funcionamentos
corretos; Verificagao do equilibrio da corrente entre as fases e de corregdo do fator de
poténcia;

« Malha de terra da subestacio: medicao da resisténcia e continuidade elétrica da malha de
terra; aperto das conexdes; verificado os terminais; verificado a ligagao entre as ligagGes e
a terra; inspecionado os terminais, as buchas e os eletrodutos. Inspegdo e limpeza das
buchas; Verificagido da existéncia de trincas, inclusive no. visor de dleo; Identificacao e
eliminacdo de vazamentos; Conferéncia da fixacdo, as condigdes dos centelhadores, dos
conectores, dos cabos e dos barramentos;

e Quadro geral de baixa tensdo (Q.G.B.T.), quadros primarios e secundarios: Inspecao e
limpeza de todos os componentes, pecas e acessorios dos quadros; Verificagdo de
existéncia de irregularidades, de oxidagbes e de carbonizagdes nos quadros; Verificagéo da
existéncia de mau contato nas conexdes dos equipamentos; Conferéncia dos equipamentos
de manobra; Medicao dos parametros elétricos; Regulagem dos dispositivos de alivio de
pressio; Reaperto e lubrificagdo dos bornes, do conjunto de parafusos, das conexdes, dos
terminais e dos isoladores; Verificagdo das condicdes de protecdo de partes vivas da
instalacdo e valores de resisténcia elétrica do aterramento da estrutura metalica dos
quadros; Verificagdo dos circuitos de controle, de medigéo e de sinalizagéo e a existéncia
de ruidos anormais. Banco de capacitores:

« Disjuntores: Medicdo da resisténcia de isolagdo dos terminais dos disjuntores, da
resisténcia dhmica de contato e de isolamento do disjuntor; Limpeza, lubrificacao, calibracéo
e substituigio do fluido dindmico dos relés primarios; Limpeza e lubrificagdo do mecanismo
de acionamento dos disjuntores; Ajustamento-das varetas de acionamento dos disjuntores;
Conferéncia da operagdo manual e automatica com o alinhamento do fechamento dos
contatos; Verificagdo e reaperto das fixagbes e conexdes; Conferéncia do mecanismo de
operacdo, os pinos, as molas, os bracos e as articulagdes; Lubrificagdo das partes moveis e
deslizantes dos disjuntores; Verificado a existéncia de oxidacéo, corroséo e falhas nas partes
metalicas; Verificagdo de desgaste e pFesséo dos contatos; Testado os sistemas de protegao
e de intertravamentos; Reaperto das ligagdes do cabo terra, das conexdes gerais e da
fixacdo da estrutura.
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» Chave seccionadora, Conferéncia das articulagbes, os pinos, as molas e as travas;
Alinhamento e lubrificacdo do fechamento de facas, dos contatos e das demais partes
moveis; Medicdo da resisténcia dhmica de isolamento e dos contatos de pressao das molas;
Conferéncia da simultaneidade de fechamento e do limite de abertura das chaves; Reaperto
das ligagdes do cabo terra, das conexdes gerais e da fixacao da estrutura.

¢ Subestagao geral (média e baixa tensao): Reaperto e lubrificacao dos bornes, o conjunto
de parafusos, as conexdes, os terminais, os isoladores, 0s barramentos de média e baixa
tenséo e as partes moéveis; Regulacdo, medicao e verificagdo da existéncia de mau contato
nas conexdes dos equipamentos; Regulacao dos dispositivos de alivio de pressdo, do
conservador e do sistema de ventilagao forgada.

s Transformadores: Medicdo dos parametros elétricos, da resisténcia de isolagédo dos
terminais, da relacédo de transformacao, da resisténcia 6hmica de contato e de isolamento,
da resisténcia 6hmica dos enrolamentos; Verificagdo do nivel de 6leo mineral. Isolante de
todos os transformadores e substituir quando necessario; Conferéncia dos tanques, as
tampas, os radiadores, os acessorios e suas fiagdes; Conferéncia da existéncia de oxidagao
e de vazamentos.

o SPDA: Conferéncia da continuidade entre os eletrodutos de aterramento e a ponta do
sistema de para-raios, Conferéncia da resisténcia de aterramento, Fixacdo de hastes
complementares de para-raios, Medigao da resistividade do solo e conferéncia do mesmo.

e Coleta de olec mineral isolante por transformador: Executado em laboratorio
especializado a coleta do 6leo mineral isolante obedecendo as seguintes rotinas: Verificacao
do nivel com coleta de 6leo mineral isolante para a realizagao dos procedimentos de analise
devidos; Analise fisico-quimica: Realizado a analise fisico-quimico conferido as
caracteristicas do 6leo mineral isolante, principalmente quanto aos seguintes aspectos.
indice de neutralizacao (acidez): Verificagao da quantidade de compostos acidos presentes
no 6leo; Tensao interfacial: Teste do nivel de deterioragéo do dleo e do inicio de presenca
de borra, Rigidez dielétrica: Verificagao da contaminag&o do 6leo por particulas solidas e de
umidade;*- Teor de umidade: Verificacdo da quantidade de agua presente no dlec isolante,
considerando em partes por milhdo (PPM);*- Densidade: Verificagéo do tipo do 6leo que esta
sendo analisado.*- Andlise cromatografica: Andlise cromatografica para diagnostico de
existéncia de problemas nos equipamentos.*- Andlise termografica: Analise termografica
para diagnosticar a existéncia de problemas nos equipamentos energizados. Purificagao
com desumidificador de 6leo do transformador. Substituicdo de 600 litros de 6lec mineral
isolante. Corre¢éo de vazamento nas buchas de AT, BT, indicador de nivel e tampa.
Fatiamento dos contatos fixos e moveis do disjuntor com substituicdo das vedagoes.
Fornecimento e substituigdo das vedagdes do disjuntor.
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o Aterramento das partes metalicas: e dos equipamentos da subestagao Substituicido dos
cabos com terminagées comprometidas por oxidagdo ou alteracdo de temperatura do
Q.G.B.T.Informamos ainda que os referidos servigos prestados, foram realizados com
elevado indice de desempenho, dentro das normas técnicas brasileiras — ABNT E do MTB
—NR-10.

» Grupo gerador: Locagdo, montagem, abastecimento, transporte. Langamento de cabos,
conexdes, testes, medigdes, infraestrutura para ligacao de Grupo Gerador 1000 KVA / 380
V. Montagem de cabine de medigao em média tenséo;

» Instalagao de secionadoras fusivel 100 A tipo Matheus; Instalacé@o de estruturas de rede
casse cable; Construcao de rede de distribuicao aérea; Podagao para liberacio de rede de
media e baixa tens&o; Construcéo de rede subterranea 8,7 a 15 KV,

o Construgio de rede de distribuicdo aérea com postes segdo circular e DT, Construcéo de
rede de distribuicdo aérea em media tensao 13.8 KV space cable;

o Construgao de rede de distribuicdo em baixa tenséo;
o Construcao de rede de Instalagéo das temminagdes externas termo contratil,

* Instalagdo de eletrodutos nos no postes de derivacdo CEMIG; Instalagao das terminagoes
externas e internas;

+ Montagem de subestagao aérea 300 KVA; Instalagéo de rele secundario 7104; Instalagéo
dos disjuntores de Media tenséo,

+ Montagem dos sistemas de medi¢gao da CEMIG com TP e TC;

» Montagem das seccionadoras de entrada nas baias da medicdo e transformadores;
Instalacao / conexdo de aterramento da Subestagéo;

e Confecgdo da Malha de aterramento a subestacdo; 622 m de rede aérea Trifasica
Convencional 2298 m de rede aérea protegido Trifasica, Instalacao de 21 postes CC 11/300
Instalagdo de 04 postes CC 11/600

« Instalagdo de 13 postes DT 15/600instalagdo de 01 poste CC 10/300.

« Instalagdo de 01 poste DT 12/300 Instalagdo de 325 luminarias c/ lampadas vapor metalico
400 v Instalagdo de 1147 m de rede de baixa Trifasica isolada
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o Instalagdo de 11 estruturas CE2 Instalagdo de 05 estruturas CE3-CE3;
s Langamento de 2000 m cabo 240 mm,

» Montagem, instalacdo e manutencdo de Grupo gerador TMVA /380 V com STR, quadro de
transferéncia automatica 30002, tanque de diesel 1000 |, parametrizacéo. Grupos Geradores
460,1000 KVA; Verificado o nivel de 6leo do motor,;

o Verificado o nivel de agua do radiador, completar até o nivel recomendado; Verificar a
tensdao da bateria; Verificar e ajustar, se necessario, corrente do flutuador da bateria;
inspecionar visualmente todas as ligacbes e conexdes elétricas; Verificar vazamentos de
Oleo e agua; Limpeza do conjunto motor gerador e quadro de comando; Completar os
reservatorios (tanques) dos Grupos Geradores com 6leo combustivel (diesel); Efetuar teste
de troca automatica, simulando falta de energia fornecida pela Concessionaria. Limpeza das
caixas de conten¢ao do dleo, com 0 equipamento Ligado;

s Verificado a pressao do 6leo do motor; Verificado a temperatura da agua; Verificado a tenséo
do gerador nas 3 fases; Verificado a frequéncia do gerador; Verificado vazamentos, de dleo
e de agua; Verificar o sistema de descarga e silencioso; Verificado os sistemas manual e
automatico de partida e parada.

» Verificado a temperatura do sistema de pré-aquecimento; Verificado o estado e a tensao das
correias; Limpeza de bornes, terminais das baterias e verificacdo da densidade; Purgar o
reservatério de combustivel. Verificado as escovas, diodos e suas conexdes do radiador,
Verificado o estado dos rolamentos do alternador; Verificado os contatos do motor de
arranque, coletor e escovas; Verificar o regulador de voltagem; Verificado o estado da
colmeia do radiador; Verificado o estado geral da bomba d’dgua e a tensédo na correia,
Lubrificar os rolamentos; Verificado o sistema de alimentagdo de éleo diesel; Reviséo geral
no quadro de comando, incluindo os componentes eletrénicos; Reaperto geral de todas as
conexdes. Limpeza de admiss@o e de descarga com o equipamento desligado, trocas de
oleo lubrificante, filtros de o6leo e filtros de ar, No Quadro de Transferéncia Automatica:
Verificado o funcionamento dos relés de supervisdo e seus contatos; entre as chaves de
transferéncia e os cabos e a ocorréncia de sobreaquecimento; pintura externa do painel;
Abastecimento De Oleo Diesel descarte de 6leo diesel,
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DADOS DA OBRA

Empresa Contratada: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP
Contratante dos Servigos: EDIFICIO HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS
ART N°:

Profissional: Gustavo Freire de Castro / CREA 170447/D

Empresa contratada: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELLI EPP CNPJ
28.309.420/000173/0001-73 - Rua da Bahia, 570 - sala 1009 - Bairro Centro - BELO
HORIZONTE/MG - CEP: 30.160 - 015.

Contratante dos Servigos: EDIFICIO HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS — CNPJ:
05.759.183/0001-47

Enderego: Rua da Paisagem, 220- Bairro: Vila da Serra — BELO HORIZONTE/MG ~ CEP:34.000-
000

Informamos ainda que os servigos prestados foram realizados com elevado indice de desempenho,
dentro dos padrdes técnicos das normas técnicas da ABNT, e de seguranga.

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2017.

II CéILsﬁ’o l_\{agno Guim;rées Pereira
Gerente de Compras
Hospital de Dlhos de Minas Gerais
CNPJ: 65.0279.663/0001 -32
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Resolucio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1420170007271
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Registrc. 04.0.0000170447. .0 o cvvvnne ot RNP: 1412474264 . o ottt iet e maeee e
Titulo Profissional:  ENGENHEIRO ELETRICISTA. ... ... ... vunnnennnvue s s s v e s S D5 RN .

L Numero ART 14201700000004077001. . Tipo de ART Obra/Servico - Nova ART.............cevene.n:
Registradaem: 28/9/2017. ... ... ... ot Baixadaem. 4/10/2017. .. ... . ...
Forma de Registro. Indcial. ... .ovveniinenn, Participagéo Técnica: Indiwvidual....................
Empresa Contratada, ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP...................
Contratante: HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA.................. CPF/ICNPJ: 65279663000132
Logradoure. RUA DA PAISAGEM................. re SR e | R —r ) Ne z22...
Complemento ... v oo e e .. Bairror VILA DR SBERRA. .. ..ocnvivvac i nnnssoons
Cidade NOVA LIMA......... e B . PR 8T PRS- & .0.X -0 % -EREEEE UF: MG. ... ceeen ... CEP.34006-05%
O T ORBE A Aimers « » * [+ = (5o ol - celebradoem .......... .... Vinculado a ART: ... ei
Valor do contrato: R$ 10000,00...... .. Tipo de coniratante: ~ PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO......
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Complemento; ..o o Y+ .. Bairro VILA DA SERRA..... I e WSS, L
Cidade  HOVA LIMA. . . ue it te cimc i tmea e iaaa e iasanas UF MG......... o CEP:34006-059
Data Inicio: 2/8/2017. . Conclusdo efetiva: 4/10/2017. Coord. Geograficas: .. ...
Finalidade SAGDE.................. eemenan e CORIGOL oo oy e e e T R i
Proprietario. HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS............... e CPFICNPJ), 65279663000132 f
Atividade Técnica: EXECUGAO BXECUGAO DE OBRA/SERVICO EQUIPAMENTOS / MAQUINAS ELETRICOS OU
ELETRONICOS EQUIPAMENTO ELETRICO , Quantidade 1,00 , Unidade un............ ... .. aoenn.. ;
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A CAT & qual 0 aestado estd vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo cos dados €cnicos
reqistro o atestade no Crea . qualitativos e quantitatives nela contides. bem como de aiteracao da situagéo
» CAT 4 gual 0 atestado esté vinculado constitura prova da capacidpde do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidao deve ser cenfirmada no sue ¢o
Crea-MG (www.crea-mg.org brj ou no sie d6 Confea twww confea.org br).

A faisificacio deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
Brasienc, sujeitando © autor & respectiva acao penal
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1 . 18in®6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsav el Técnico
GUSTAVO FREIRE DE CASTRO
Tiuto profissional: RNP: 1412474264
ENGENHEIRO ELETRICISTA;

Via do Profissional
Pagina 1/1

" Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART c RE A' M G AIT; 3573222 ggoig;;régc;

Registro: 04 .0.0000170447

Empresa contratada: Registro: 73445
ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP

2 Dados do Contrato
Contratante:. HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA. CNPJ: 65,279.663/0001-32
Logradouro: RUA DA PAISAGEM N 000222
Bairro; VILA DA SERRA
Cidade: NOVA LIMA UF:MG cepP: 34006059
Contrato: Cdebradoem: 02/08/2017
Valor: 10,000,00 Toe de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
3 Dados da Obra/Servigo — e
Logradouro; RUA DA PAISAGEM Ne. 000222
) Baimo: VILA DA SERRA
Cidade: NOVA LIMA UF: MG CEP: 34006059
| Data de inicio: 02/08/2017 Pevisio de término:  04/10/2017
Fnalidade: SAUDE
EProprletério' ROSPITAL DE OLBOS DE MINAS GERAIS CNPJ: 65 .279.663/0001~-32
i Ex14i é%\gge Teonin - 0 e CQuantidade: Unidade:
EXECUCAO DE OBRA/SERVICO, EQUIPAMENTOS/MAQUINAS ELETRICOS OU ELETRONICOS, 1.00 un

EQUIPAMENTO ELETRICO

 Aptsacohsdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desla ART

5.0 &
WWEN&BN%TIVRECORRETIVAMSUBESTAC&DEGRUPOWR .................................

6. Declaragdes

7.Entidade de Classe - -~ = 1 - 8.Informagdes
. | ~AART évilida ap géo do comprovante
ASSOC. BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS | ot e SBlcanlsrticta nobitedo/Orea
8 Assinaturas v ' « A autenticidade deste d pode ser verifi no site
3 I weew.creasmg.org.br ou wwoconfea.org.br
Dectro serem v erdadeiras as informagdes acima r | . A guarda da via sesinada da ART sers de resp bilidade do prof

i 0 do

contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

: BLETRICO,

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

: VAIOR DA OBRA: RS R$18.53C,00. AREA  DE

Valor da ART] 14

P

CREA-MG

Cuncoae deginmt i

Reg:slradaem 29}09/2017 : Valorlsago 142,68 Nosso Namero: 00 00000004008106



